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SKORSTENSFEJARMASTAREN 5/6-2007

Brandskyddskontrollen raddade villan

n fastighetsigare i Hoganis kommun ringde
undertecknad skorstensfejarmistare och tack-
ade for besoket/brandskyddskontrollen dven
om det blev dyrt. Vid brandskyddskontrollen
av en Energikassett med Leca-omramning och en stal-
rorsskorsten i hans fastighet konstaterades f6ljande:

Det s kallade effektorspjillet saknades och indika-
tioner fanns pa att rékgastemperaturerna varit ver-
héga. Isoleringstjockleken kontrollerades frin vinden
i bjilklagsgenomforningen och av de ursprungliga 50
mm fanns uppskattningsvis 10 -15 mm kvar. Kontrol-
lanten anmodade att skorstenen skulle isoleras om och
att effekeorspjillet skulle monteras, avvikelserna gavs
utfall 1.

Nir skorstenen lyftes av kassetten och ut ur
Leca-omramningen visade det sig att den nu daligt
isolerade skorstenen, ovan avbalkning och varmlufts-
utslipp/6verstromningsgaller, strilat si mycket virme
pa bakomvarande vigg att gipsskivorna forkolnats och

reglarna varit nira att antindas.
Trots att det kostade en ny inmurningsspis och en
ny skorsten sa kinde sig fastighetsigaren ganska nojd.
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